
Webinar TSZ 3
Rehabilitación y Renovación de redes

 24 mayo
10:30
Hora España

 

Bienvenida Juan García Presidente IBSTT
10.30-10.45 Rehabilitación de conducciones mediante manga 
continua CIPP. Ciudades alineadas con las TSZ

Rafael Patón INSITUFORM
10.45-11.00 Rehabilitación de grandes diámetros con Sistemas CIPP: 
Casos prácticos

Daniel Martín LICUAS
11.00-11.15 Caso de éxito en el plan de renovación/rehabilitación de 
las redes de alcantarillado del Área Metropolitana de Santiago de 
Chile

Felipe Libreros AQUATEC
11.15-11.30 Retos y soluciones de sostenibilidad en sistemas de 
saneamiento y depuración

Borja Andrés AGRUQUERO
11.30-11.45 Rehabilitación de tuberías de presión mediante el 
Sistema Primus Line

Luis Guajardo PRIMUS LINE
11.45-12.00 Rehabilitación de manga potable

Fernando López GRUPO CANALIS
12.00 Turno de preguntas, despedida y Cierre
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Rehabilitación de grandes diámetros 
con sistemas CIPP: Casos prácticos

Daniel Martín Gómez
Jefe Departamento de Rehabilitación de tuberías 
daniel.martin@licuas.es
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¿Qué son “grandes diámetros”?

 Los equipos de instalación más habituales DN200-DN800

 Elevados espesores a partir DN800: 7-20mm fibra y 12-48mm fieltro

 Necesidad de pozos o arquetas de dimensiones mayores para >DN800

 Alto peso para mangas >DN800, lo que dificulta el transporte

 Consideraremos grandes diámetros desde DN800 hasta… DN2.200
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¿Qué debemos tener en cuenta?

 Ocupación de los equipos de instalación

 Acceso a camiones de gran tonelaje → Vehículos especiales >100Tn

 Tiempos de curado entre 2-5 días

 Medios específicos tanto en impregnación como en instalación

 Pérdida de sección por gran espesor → Compensada por < rugosidad
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Casos prácticos – Ebar Herrera , San Sebastián

 Ubicación: Puerto de Pasajes, Guipúzcoa

 Propiedad: Aguas del Añarbe

 Alivio de aguas pluviales por bombeo

 Dos líneas de impulsión gemelas DN900 con 4 bombas cada una → Golpe de ariete

 Presión de trabajo de 1,8bar con presión máxima de 6bar y mínima de  -0,75bar
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Casos prácticos – Ebar Herrera, San Sebastián

 Construida en el año 1995

 Tubería de acero helicoidal PE

 En el 2010 se detectan fugas puntuales que se 

reparan interiormente

 En el 2019 y 2020 se detectan fugas 

generalizadas apreciables en superficie

 Tras inspeccionar se aprecia corrosión por 

picaduras con pérdida total del espesor de acero 

en algunos casos

 Estas deficiencias afectan a 2km de tubería
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Casos prácticos – Ebar Herrera , San Sebastián
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Casos prácticos – Ebar Herrera, San Sebastián

 La traza discurre enterrada, por zona urbana y con presencia de nivel freático por 

encima de la clave de tubo

 Atraviesa viales de acceso al puerto y a la lonja con gran intensidad de tráfico pesado

 Los tramos afectados, presentan codos de 10°, 45° y 65°

 La profundidad oscila entre los 2m y los 4m sobre clave de tubo
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Casos prácticos – Ebar Herrera , San Sebastián
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Casos prácticos – Ebar Herrera, San Sebastián
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Casos prácticos – Av. Las Águilas, Madrid

 Ubicación: Av. Las Águilas, Intercambiador de Aluche, Madrid

 Propiedad: Canal de Isabel II

 Red de saneamiento eje Las Águilas - Aluche

 Galería 1.800x700mm con 11m de profundidad y presencia de nivel freático

 Longitud total de 310m en 2 tramos → Plazo de ejecución de 3 semanas

PN.1

PN.2

P.3
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 Pérdida parcial o total del correaguas

 Roturas en hastiales y socavamiento del trasdós

 Entradas de vías de agua por nivel freático

Casos prácticos – Av. Las Águilas, Madrid
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Casos prácticos – Av. Las Águilas, Madrid
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Casos prácticos – Av. Las Águilas, Madrid

*Video en Canal Vimeo Licuas
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Casos prácticos – Pelayos de la Presa, Madrid

 Ubicación: Embalse de Picadas – ETAP Pelayos de la Presa

 Propiedad: Canal de Isabel II

 Bombeo de agua bruta desde el embalse de San Juan

 Tubería de acero helicoidal al carbono DN800 con revestimiento de epoxi

 Presión máxima de trabajo de 5,0bar con golpe de ariete x1,5 y presión de vacío de -

0,034Mpa
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Casos prácticos – Pelayos de la Presa, Madrid
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Casos prácticos – Pelayos de la Presa, Madrid
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Casos prácticos – Pelayos de la Presa, Madrid
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Casos prácticos – Pelayos de la Presa, Madrid

*Video en Canal Vimeo Licuas
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

Daniel Martín Gómez
Jefe Departamento de Rehabilitación de tuberías 
Daniel.martin@licuas.es


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2: Rehabilitación de grandes diámetros con sistemas CIPP: Casos prácticos 
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20

