Webinar TSZ 2

Instalacion y Rehabilitacion de conducciones
17 mayo

10:30
Hora Espana

10.30-10.45 Tecnologias Sin Zanja para la ultima milla

Juan Pereté SISTEMAS DE PERFORACION
10.45-11.00 Como la P.H.D. ha permitido mejorar la eficiencia de las
instalaciones de fibra en Espaia

Renzo Chirulli VERMEER
11.00-11.15 P.H.D en energias renovables, su utilizacion en lineas de
evacuacion de parques solares

Manuel Corral RESTITUBO
11.15-11.30 Emisarios submarinos

Félix Rodriguez EUROHINCA
11.30-11.45 Rehabilitacion mediante sliplinning con tubos de PRFV a presién
en la Planta de Generacion de Energia Valorsur, Lisboa

Tiago Ferreira ATIV/ Rafael Lahera AMIBLU
11.45-12.00 Rehabilitacién de conducciones con fibra de carbono,
transferencia tecnoldgica sector aeronautico

Francesc Robles GRUPO NAVEC
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“Perforacion Horizontal Dirigida en energias
renovables, su utllizacion en lineas de
evacuacion de parques solares”

Manuel Corral Bellon.

Director Gerente de Restitubo Obras y Servicios SLU
manuel.corral@restitubo.com
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“P.H.D en energias renovables, su utllizacion en lineas de evacuacion de parques solares”

¢ Qué es una linea de evacuacion?

Hoy en dia, vemos que hay cada vez mas proyectos de plantas solares en muchos paises. Esto es
porque la energia solar es muy importante y esta creciendo rapidamente. Dentro de estos proyectos, una
parte clave son las infraestructuras de evacuacién. Estas son las lineas que conectan las plantas solares
hasta las subestaciones.

Las infraestructuras de evacuacién son muy importantes porque a menudo son el punto donde se
acumulan los problemas. Se les considera el "cuello de botella" de dicho proyectos .
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“P.H.D en energias renovables, su utllizacion en lineas de evacuacion de parques solares”

Tipos de lineas de evacuacion:

® Aéreas:

® Subterraneas:
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“P.H.D en energias renovables, su utllizacion en lineas de evacuacion de parques solares”

éque pasa cuando no podemos usar los metodos anteriores, para
instalar la linea de evacuacion ?
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“P.H.D en energias renovables, su utllizacion en lineas de evacuacion de parques solares”
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“P.H.D en energias renovables, su utllizacion en lineas de evacuacion de parques solares”

Aplicacion de la Perforacion Horizontal Dirigida, ejecutada en
2 fases:

e Fase 1: estudio de viabilidad, para realizar los trabajos en las
condiciones mas idéneas.

® Fase 2: ejecucion de los trabajos de PHD
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“P.H.D en energias renovables, su utllizacion en lineas de evacuacion de parques solares”

Datos a tener en cuenta en un estudio de viabilidad:

e Estudio de georadar, para la localizacion de los servicios existentes en la
trayectoria de la perforacion.

e Levantamiento topografico, para disefar la perforacion teodrica,
cumpliendo con todos los parametros requeridos

e Tomografias y sondeos, para la caracterizacion del terreno y definir las
mejores herramientas de perforacion

e N°de tubos a instalar, diametro y material de los mismos.

e Conocimiento de las posibles restricciones que puedan existir en la zona
de trabajo:medioambientales, ocupaciones de privados, etc

e Accesos y espacios minimos requeridos para poder trabajar con los

equipos y la tuberia a instalar
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“P.H.D en energias renovables, su utllizacion en lineas de evacuacion de parques solares”

Ventajas de la PHD:

® Instalacion de diferentes tipos de secciones, en el mismo agujero, con y sin
camisa de proteccion:
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“P.H.D en energias renovables, su utllizacion en lineas de evacuacion de parques solares”

e Trabajos en diferentes tipos de terreno
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“P.H.D en energias renovables, su utllizacion en lineas de evacuacion de parques solares”

® Trabajos con grandes desniveles de terreno.

® Perforaciones bajo nivel freatico.

® Poco espacio de ocupacion tanto para la instalacion de
maquinaria como de tuberia.

® Trazados con curvatura en planta.
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“P.H.D en energias renovables, su utllizacion en lineas de evacuacion de parques solares”
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“P.H.D en energias renovables, su utllizacion en lineas de evacuacion de parques solares”
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Superfice de ocupacidn foso de ataque |7
800 m2

Zona de amplo y soldadura de mberda |\
longitud igual a perforacién 650 m2
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“P.H.D en energias renovables, su utllizacion en lineas de evacuacion de parques solares”
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“P.H.D en energias renovables, su utllizacion en lineas de evacuacion de parques solares”

< zona acople tlerras

ERMITA DE NUESTRA SERQRA DE LA PIEDAD DE URBANCS
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“P.H.D en enerqgias renovables, su utllizacion en lineas de evacuacion de parques solares”

| Zona de scoplo y soldadura de tiberds, longltud Igual & langltud de perforackin
286 x 4 metros de ancho , 1140 m2
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iiiMUCHAS GRACIAS!!!

Manuel Corral Bellon.

Director Gerente de Restitubo Obras y Servicios SLU
manuel.corral@restitubo.com
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